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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 493/2015-W-10

Zleceniodawca:
Przedsigbiorstwo MELGOS Sp. z o.0.
ul. Ziejkowa 5
09-500 Gostynin

Probka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania prébki:
Wodociag: Siecier

Miejsce pobrania prébki:
SUW Sieciefi, punkt czerpalny wody uzdatnionej
woda podawana do sieci

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj probki:
- Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa
Stan probki:
Bez uwag
Data pobrania prébki:
13.04.2015r.

Data rozpoczecia badan:
13.04.2015r.

Data zakoriczenia badan:
15.04.2015r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/34/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badar nieakredytowanych. Wyniki badar analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Ze wzgledu na
charakter prébek nie ma mozliwodci powtérzenia badar na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .EKO-SERWIS” Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosc
pojemnikéwwprzypadk\g;rébki pobraneji dostarczonej przez Klienta.
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EKO-SERWIS _
190-133 £&dz, ul. Wierzbowa 48 Wyniki badan analitycznych nr 493/2015-W-10
tel. 42 678-84-18, fax 42 678-12-62
. : Jednostka - YWartosé
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Wynik T e———
1 Barwa mgll PN-EN ISO 7887:2012 <5 a)
" | Ponizej wyniku podano odczyn metoda C (7pH)
2. |Metnosé FNU=NTU |PN-EN ISO 7027:2003 0,11+0,02? 12
Odczyn 2)
3. | Ponizej wyniku podano temperature pH PN-EN ISO 10523:2012 7’4i9’3 6,5-9,5
pomiaru w °C. (188G
Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa H.S/Cm . 544i222)
4. Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji w 250C PN-EN 27888:1999 (14,4°C) 2500
wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano
temperature pomiaru w °C.
Zapach - PS-12 )
5 Metoda organoleptyczna. edycja 2 z 22.02.2013* prak
Smak 3 PS-13 a
6. Metoda organoleptyczna. edycja 2 z 22.02.2013* grak
Amonowy jon
s Powtarzalnoégln‘!etody osiggnieta w laboratorium mg/l PN-1SO 7150-1:2002 ' <Oc;103hk. e 0750
wynosi 0,006 mgNH./I e iy
8. |Mangan pg/l PN-ISO 15586:2005 4,08+1,06% 50
9. |Zelazo ug/l PN-ISO 6332:2001p.7.1 <20 200
: g . PN-EN ISO 9308-1:2004+
10. | Bakterie grupy coli w 100 mi jtk. Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
. . L PN-EN ISO 9308-1.2004+
11. | Escherichia coli w 100 ml j-tk. Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
Znak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej granicy oznaczalno$ci.
Z)Przy wynikach pomiaru podano niepewno$¢. Niepewno$¢ podana jako przedziat ufno$ci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek
* — wyniki spoza zakresu akredytacji; ¥ — akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidtowych zmian.
P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/17-33/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. Posiada rowniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia prze
ludzi. Decyzja PPIS/HKN/624/1/4674/14 z dnia 29 pazdziernika 2014r.

Ocena zgodnosci:

Probka wody w zakresie badanych wskaznikéw spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 roku "(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r) z pdzniejszymi zmianami w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Podpis osoby auto\-{m}iqcej sprawozdanie

Z-CA KYERDWNIKA
LABORRTORIUM

Data wykonania sprawozdania

15.04.2015r.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN

Zatacznik Nr 8 do PO-18 Edycja 5 z dnia 01.07.2014r. strona2z2



s\ VL7 EBF
N \\// 7 PCA
N \__/ - POLSKIE CENTRUM
~ v - AKREDYTACS
Hac=wmrkA
- /\ S BADANIA
N
///, /-\ \\\\\
Zmme AB 667
90-133 L6d2z, ul. Wierzbowa 48 ' Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 REGON: 472262007

e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl NIP: 725-00-26-702

www.ekoserwis.info.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 493/2015-W-6

Zleceniodawca:
Przedsiebiorstwo MELGOS Sp. z o.0.
ul. Ziejkowa 5
09-500 Gostynin

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania prébki:
Wodociag: Karwosieki

Karwosieki dz. 92/2

Miejsce pobrania probki:
SUW Karwosieki, punkt czerpalny wody uzdatnionej
woda podawana do sieci

Metoda pobrania probki:
PN-ISO 5667-5: 2003: PN-EN ISO 19458:2007

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa
Stan proébeki:
Bez uwag

Data pobrania probki:

13.04.2015r.
Data rozpoczecia badan:

13.04.2015r.
Data zakonczenia badan:

15.04.2015r.

Laboratorium posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/34/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Ze wzgledu na
charakter prébek nie ma mozliwosci powtdrzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .. EKO-SERWIS" Sprawozdanie z badari wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozyc reklamacje na pi$mie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnogci za pobranie, transport i czystosé
pojemnikoww przypadku prébki pobranejidostarczone] przez Klienta.
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90-133 £8dz, ul, Wierzbowa 48
el. 42 678-84-18, fax 42 678-12-62  Wyniki badan analitycznych nr 493/2015-W-6
. : Jednostka - YWartosé
Lp. | Rodzaj oznaczenia e Procedury badawcze Wynik dopuszczaing
1 Barwa mg/I PN-EN ISO 7887:2012 <5 2)
" | Ponizej wyniku podano odczyn metoda C (7pH)
2. | Metnosé FNU=NTU |PN-EN ISO 7027:2003 0,16+0,03? 13
Odczyn 2)
3. “Pronimiirpom eperis pH PN-EN ISO 10523:2012 7,950, 6,5-9,5
pomiaru w °C. geo s
Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa HS/Cm . 5861232)
4. Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji w 25°C PN-EN 27888‘199-9 (14,1°C) 2500
wptywu temperatury. Ponizej wyniku podano
temperature pomiaru w '
Zapach a PS-12 a)
0. Metoda organoleptyczna. edycja 2 z22.02.2013* bralk
Smak . PS-13 a)
o L — edycja 2 z 22.02.2013* brak
Amonowy jon |
7. Powtarzalnoézrrjletody osiggnieta w laboratorium mg/l PN-ISO 7150-1:2002 tem, <|19c:10r2ki 5°C 0,50
wynosi 0,006 mgNH,/I Rt
8. |Mangan g/l PN-ISO 15586:2005 15,8+4,1? 50
9. |Zelazo g/l PN-ISO 6332:2001p.7.1 <20 200
. . . PN-EN ISO 9308-1:2004+
10. | Bakterie grupy coli w 100 ml j-tk. Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
TN : ; PN-EN ISO 9308-1:2004+
11. | Escherichia coliw 100 ml jtk. Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
Znak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.
2Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢. Niepewno$¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspétczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek
* —wyniki spoza zakresu akredytacji;  — akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidiowych zmian.
P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzienn wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/Z1/17-33/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. Posiada réwniez zgodr
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia prze.
ludzi. Decyzja PPIS/HKN/624/1/4674/14 z dnia 29 pazdziernika 2014r.

Ocena zgodnosci:

Prébka wody w zakresie badanych wskaznikéw spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 roku "(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r) z pézniejszymi zmianami w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Podpis osoby aut\ry;ﬁjqcej sprawozdanie

Z-CA KIEROWNIKA
LABORAJTQARIUM

arkowski

\

N\

Data wykonania sprawozdania

15.04.2015r.
dr inz. Macie

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 493/2015-W-3

Zleceniodawca:
Przedsigbiorstwo MELGOS Sp. z o0.0.
ul. Ziejkowa 5
09-500 Gostynin

Proébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania probki:
Wodociag: Brudzen Duzy

Brudzen Duzy, ul. Szkolna 15

Miejsce pobrania prébki:
Gimnazjum im. Pawia Wiodkowica, punkt czerpalny w kuchni
woda podawana z sieci

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5: 2003; PN-EN ISO 1 9458:2007

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Prébka jednorazowa
Stan probeki:
Bez uwag

Data pobrania prébki:

13.04.2015r.
Data rozpoczecia badan:

13.04.2015r.
Data zakonczenia badan:

15.04.2015r.

Laboratorium posiada Zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-t-HK-4525/34/2014 z dnia 22 grudnia 2014r.

Sprawozdanie z badaf zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badarn nieakredytowanych. Wyniki badar analitycznych odnosza sie wytacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter prébek nie ma mozliwoéci powtérzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemne;j zgody ..EKO-SERWIS" Sprawozdanie 7 badar wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnoéci za pobranie, transport i czystosc
pojemnikéw w przypadku prébki pobraneji dostarczonej przez Klienta.
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50-133 kddsz, I. erzboa 48 = P .
tel. 42 678-84-18, fax 42 676-12-62 YWY Niki badan analitycznych nr 493/2015-W-3
. . Jednostka - YWartosée
Lp. | Rodzaj oznaczenia - Procedury badawcze - Wynik dopuszczalna
1 Barwa el PN-EN ISO 7887:2012 5+12 a)
° | Ponizej wyniku podano odczyn g metoda C (7pH) B
2. |Metnosé FNU=NTU |PN-EN ISO 7027:2003 0,5840,12? 12
Odczyn 2)
3. | Ponizej wyniku podano temperature pH PN-EN ISO 10523:2012 7’2i9’3 6,5-9,5
pomiaru w °C. (16.8°C)
Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa pS/cm _ 5814232
4. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji w 2500 PN-EN 27888:1999 (14,7°C) 2500
wplywu temperatury. Ponizej wyniku podano
temperature pomiaru w °C.
Zapach - PS-12 a
5. Metoda organoleptyczna. edycja 2 z 22.02.2013* brak
Smak | PS-13 _a)
[ e — edycja 2 z 22.02.2013* bk
Amonowy jon .
7. Powtarzalng\é,éy n'J1etody osiggnieta w laboratorium mg/ I PN-ISO 7150-1:2002 " <Oc;10r63bki sc 0,50
wynosi 0,006 mgNH.,/I : R e
8. |Mangan ug/l PN-ISO 15586:2005 3,73+0,97% 50
9. |Zelazo pg/l PN-ISO 6332:2001p.7.1 37,7+7,9? 200
. . . PN-EN ISO 9308-1:2004+
10. | Bakterie grupy coli w 100 ml jtk Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
L - : PN-EN ISO 9308-1:2004+
11. | Escherichia coliw 100 ml j.tk Ap1:2005+AC:2009 P 0 0
Znak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej granicy oznaczalnosci.
2)Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢. Niepewnos$¢é podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspétczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek
* — wyniki spoza zakresu akredytacji; L akceptowalne przez konsumentéw bez nieprawidtowych zmian.
P — badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzieri wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/17-33/2014 z dnia 07 kwietnia 2014r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia prze.
ludzi. Decyzja PPIS/HKN/624/1/4674/14 z dnia 29 pazdziernika 2014r.

Ocena zgodnosci:

Probka wody w zakresie badanych wskaznikéw spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 roku "(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r) z pdzniejszymi zmianami w sprawie jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

1\

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby aut*y*jqcej sprawozdanie

Z-CA KYEROWNIKA

15.04.2015r.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN V\\
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