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Nazwa i adres klienta: Zaklad Eksploatacji Wodociagow i Kanalizacji
                      Wojciech Reznerowicz 87-610 Dobrzyn n/Wisla

                        ul. Lipnowska 11 A
Data przyjecia probki: 28.12.2009 r

Kod laboratoryjny probki: LSW/600/DW 1834/09

 Zlecemodawca : Zaklad Eksploatacji Wodociagow i Kanalizacji
                 Wojciech Reznerowicz 87-610 Dobrzyn n/Wisla. ul. Lipnowska 11 A

Opis probki podany przez klienta wg protokolu

Miejsce pobrania probki (adres), punkt pobrania: SUW Brudzen Duzy -
                               woda uzdatniona - kran w SUW

Pochodzenie probki : wodociag publiczny Brudzen Duzy

Data pobrania probki : 28.12.2009 r

Data badania od dn. 28.12.2009 r do dn. 30.12.2009 r

-Za^cznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie IV z dn. 31.03.20097 Po wypehneniu infonnacje chronione

OL raob nOCK Lavv/J-o-i.-J jpiawv^m""^ ^ ""@ @@--^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

wPlocku
Oddzial Laboratoryjny Laboratorium Badania Wod

09-402 Plock, ul. Kolegialna 20

tel. (024) 2622836 (w.21); tel/fax (024) 2623104; e-mail: plock@psse.waw.pl

I

pmgE^^^
PULSlilC CENTRUM

AaREQYTAC.ti

AB630

Sprawozdanie z badan wody nr^: LSW/600/DW 1834/09

Data
sporzadzenia
sprawozdania:
30.12.2009 r

Egz. ,Xi /3

') r,r enrawn^ania 7Bodnv z kodem laboratoryjnym probki



   Sprawozdanie z badan wody^ : LSW/600/DW 1834/09
nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym probki

                           Wyniki badan fizykochemicznych

Osoba odpowiedzialna za wyniki badan fizykochemicznych: mgr Gryzelda Morawska /9
                                                                              fc^L-^

Wyniki badan mikrobiologicznych

*Wynik badania uwzgl?dnia niepewnos^ rozszerzona (poziom ufnosci 95% wspolczynnik rozszeraenia k = 2) dia wartosci > 0

^'^D^rT M^ zdrowia 2 (lnia 29 marca 2007 r w sprawieJakoici ^y P'^znaczonej do spozycia przez ludzi

     Osoba odpowiedzialna za wyniki badan mikrobiologicznych : mgr Tomasz Szpotansld

                                                                                          ^fH^a'u { Jis^
Wynita badania odnosz<i sif; wyta^cznie do badanej probki.                                         I
Sprawozdanie z badan nie moze bye kopiowane bez zgody laboratorium inaezej, jak tyiko w catoSci
Reklamaqe mozna skladac w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
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Zaiacznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie IV z dn. 31.03.2009r Po wypehiieniu mformacje chromone

Nazwawskaznika Jednostka
miary Metodabadawcza Wynik

badania*

Dopuszczalne
zakresy

wartosci**Metnosc NTU PN-ENISO7027:2003 0,86@0,12

1

Mangan mg/1 PN-92/C-04590.03 0,031@0,004 0,050
Zeiazo mg/1 PN-ISO6332:2001

z1,10-fenantrolina. 0,070@0,007
0,200

Nazwawskaznika Metodabadawcza
Wynik

badania*

Najwyzsza
dopuszczalna

[Jtk]
[.Jtk]Liczbabakteriigrupycoliw

100ml
LSM/PB1-0-0:wyd.IIwgPN-
ISO9308-1:1999 niewykryto(0)

0

LiczbaEscherichiacoliw100ml LSM/PB1-0-0:wyd.IIwgPN-
ISO9308-1:1999 niewykryto(0)

0

LiczbaEnterokokoww100ml PN-ENISO7899-2:2004 niewykryto(0)

0


